Zatgcznik nr 2 do ZO — Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamoéwienia
do zapytania ofertowego na wykonanie montaz podzespotow i elementow
kompensujacych moc bierng wystepujaca przy zasilaniu budynku MPTI
przy ul. Podole 60 w Krakowie.

W ramach sktadanej oferty Wykonawca winien uwzglednié¢ nizej wymienione punkty:

1. Dobrac , dostarczy¢ i zamontowaé urzadzen do kompensaciji mocy biernych w budynku
MPTI w Krakowie przy ul Podole 60 na podstawie zleconych przez MPTI| badan
| pomiarow parametrow sieci energetycznej przedstawionych w zatgczniku nr 1 do
niniejszego zatacznika.

2. Wykonawca udzieli gwaranciji na uzyskanie efektu kompensacji w stosunku do uzyskanych
wartosci w okresie 12 miesiecy przed realizacjg przedmiotu zaméwienia od kolejnego okresu
rozliczeniowego.

3. Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonane prace montazowe i na
zamontowane urzadzenia.

4. Rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci miejsce montazu urzadzen i instalacji musza
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Wszelkie koszty wynikte w trakcie realizacji zamowienia i nieprzewidziane w ztozonej
ofercie obcigzaja Wykonawce.

6. Cena podana w ofercie jest kwotg ryczattowg

7. Wykonawca w sktadanej oferty winien wykazac¢ sie ,ze dysponuje:

a) co najmniej jedng osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiadajgca: uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne serii D-
dozorowe grupa 1 pkt 3 urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu znamionowym powyzej 1 kV - do 15
kV i aktualne zaswiadczenie Matop. Izby Inzynieréw Budownictwa o zawartym ubezp..OC na
wykonywanie prac na samodzielnym stanowisku pracy w budownictwie

b) osobami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zaméwienia posiadajacymi aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne serii E-eksploatacja - grupa 1 pkt 3 urzadzenia, instalacje i sieci o
napigciu znamionowym powyzej 1 kV —do 15 kV

8.W celu ustalenia wszystkich kosztéw niezbednych do realizacji zaméwienia zalecane jest
przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢ telefonicznie na nr tel.
12 640 19 53. Po ustaleniu terminu wizji bedzie podana osoba lub osoby upowaznione do
przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca montazu urzadzen i podzespotow.

9. Oferta winna uwzgledni¢ prace montazowe w godz. wieczorowo —nocnych w dniach
roboczych lub w zaleznosci od potrzeby w dniach wolnych od pracy , tak aby skutki
niezbednych wytgczen napigcia ograniczy¢ do niezbednego minimum . Ponadto w ofercie
nalezy poda¢ iloé¢ roboczogodzin koniecznych do wykonania wszystkich prac zwigzanych
z wykonaniem zadania.



9 .Ostateczny termin prac zostanie ustalony z Zamawiajgcym po wybraniu oferty.

10.Dodatkowe informacje techniczne mozna uzyskac pod nr tel. 887 850 022 w dni robocze
w godz 8-17 w lub emailowo : eltiserw@wp.pl



