
Kraków, dnia 09.03.2023 r. 

 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania: „Dwa okresowe przeglądy techniczne urządzeń wentylacyjnych 

i/lub klimatyzacyjnych w budynku biurowym przy ul. prof. Michała 

Życzkowskiego 14 w Krakowie” 

 

Numer postępowania DAiI 07/03/2023 

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 

Zamawiający przedstawia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie:  

W załączniku nr 2 w pkt. 2 ppkt. 20 jest mowa o wykonaniu czynności wymiany filtrów w 

klimakonwektorach AERMEC 42x42cm filtr tkaninowy. Proszę o informację ile jest takich 

filtrów do wymiany oraz czy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy filtrów.  

Odpowiedź:  

Tak jak wyszczególniono w pkt. I w ppkt 9-15 załącznika nr 2 - Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia: 

„9. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 38 wraz z automatyką – 6 szt. 

10. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 64 wraz z automatyką – 30 szt. 

11. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 84 wraz z automatyką – 8 szt. 

12. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 124 wraz z automatyką – 11 szt. 

13. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 36 wraz z automatyką – 2 szt. 

14. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 62 wraz z automatyką – 9 szt. 

15. Klimakonwektory TEOMA/AERMEC typ FCA 82 wraz z automatyką – 5 szt.” 

 


