
Kraków, dnia 07.03.2024 r. 

Wyjaśnienia nr 1 

Dotyczy zapytania: „Dwa okresowe przeglądy techniczne urządzeń wentylacyjnych 

i/lub klimatyzacyjnych w budynku biurowym przy ul. prof. Michała 

Życzkowskiego 14 w Krakowie” 

 

Numer postępowania DAiI 01/03/2024 

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 

Zamawiający przedstawia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1:  

Jaki jest model urządzenia klimakonwektorów LENNOX wraz z automatyką? 

 

Odpowiedź: 

Klimakonwektory Lennox kasetonowe, modele: CWC 040-4P, CWC 050-2P, CWC 050-4P, 

CWC 070/090 2P-4P, CWC 090-4P P/M 

 

Pytanie nr 2: 

W pkt. 11 Zapytania Ofertowego  termin składania ofert jest do 11.04.2024 r. do godz. 

10:00, czy ta data jest datą ostateczną? 

 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert nie ulega zmianie - jest to data ostateczna.  

 

Pytanie nr 3 

Czy przy przeglądzie nawilżacza parowego należy uwzględnić wymianę cylindrów w 

wypadku ich zużycia? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podejmie decyzję o wymianie zużytych cylindrów po otrzymaniu raportu.  
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